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Ⅰ 総則 

１ 目的 

 このマニュアルは、須賀川市指定給水装置工事事業者（以下、指定業者という。）の手引

きとして、円滑な申込み手続きがなされるよう、水道法、同法施行令、同法施行規則、給水

装置の構造及び材質基準に関する省令、須賀川市水道事業給水条例、同施行規則、同市指定

給水装置工事事業者規程及び同市水道事業加入金取扱規程等に基づき、給水装置工事の一

連の事務手続きに係る必要な事項を定めることを目的とします。 

 

２ 給水装置の定義 

 給水装置とは、需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及び

これに直結する給水用具です。 

 

３ 給水装置工事の種類と定義 

(1)  新設 

 新たに給水装置を設置する工事 

＜工事例＞ 

①住宅を新築する場合、既存住宅（井戸）を上水道に切替える場合 

②宅地分譲等の開発工事で、舗装前に先行して分水し、給水装置を設置する場合 

 

(2)  改造 

 給水装置の管種、口径、位置、水栓数等を変更することを目的として施行する工事 

＜工事例＞ 

①既に給水されている既存住宅を解体し建替える場合 

②既に給水されている既存住宅を改築し、２世帯住宅にする場合 

(3)  撤去 

 給水装置を撤去する工事 

＜工事例＞ 

①不要となった給水管を撤去（分水栓閉止、分岐撤去）する場合 

 

(4)  臨時 

 工事現場及び建築現場※等、臨時並びに短期間使用するもので、加入金を伴わない工事 

※建築現場については、新設で申込みした場合は、中間検査時にメーターを出庫する。 

＜工事例＞ 

①工事現場等の仮設事務所に給水する場合 

②給水管引込済みの宅地で建築現場に給水する場合※ 

※分水工事を伴う場合は、臨時ではなく新設とする。 

＜留意事項＞ 

加入金は伴いませんが、メーター口径に応じた基本料・使用料は発生しますので、ご留意く

ださい。 
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Ⅱ 給水装置工事 

１ 申込から工事までの流れ 

(1) 給水装置工事の申込 

 給水装置工事は、あらかじめ市の承認を受けなければなりません（須賀川市水道事業給水

条例第 9条第 1項）。承認を受けずに給水装置工事を施工した場合、施工した指定業者には、

指定の取消し及び指定の停止の処分が下される場合があります（須賀川市指定給水装置工

事事業者規程第 8条及び第 9条）。 

このため、指定業者は、市に当該工事に関する必要な書類を揃え、給水装置工事申込みの

手続きを行わなければなりません。 

【申込みに係るフロー】 

① 給水装置工事申込書の写し（以下「申込書（写）」という。）※を申込予定日の 3 営業日

前までに PDF 又は画像データで下記メールアドレス宛に提出願います。なお、メール本

文には申込予定日（申込書提出日）を必ずご記載ください。 

提出先：suido-07-010@city.sukagawa.fukushima.jp（水道施設課メール） 

② 給水装置工事申込書（以下「申込書」という。）の提出 

※申込書（写）に基づき納入通知書を発行し、②書類提出時に納入通知書をお渡しします。 

 

(2) 設計審査 

 指定業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者（市）の設計審査（使用材

料の確認を含む。）を受けなければなりません（須賀川市水道事業給水条例第 10 条第 2項）。 

設計審査では、申込に必要な書類が揃っているか、また適正な箇所への記入・押印がされ

ているかを確認します。別途「給水装置工事設計施工基準（以下、施工基準という。）」に則

り、平面図、立面図等の審査を行います。 

 本市は、給水装置工事受付審査業務の一部を業者に委託しているため、審査は委託業者が

行います。申込みは、須賀川市上下水道部庁舎水道お客さまセンター（以下窓口という。）

でお願いします。 

なお、当該業務については、給水申込が申請者と市長との給水契約であるとの観点から、

上下水道部においても審査を行っている状況です。 

 

(3) 加入金及び手数料の納付 

 申込書（写）の提出後、加入金及び手数料（設計審査手数料及び工事検査手数料）の納入

通知書を発行し、申込み書類提出の際にお渡ししますので、納付後はお客さまセンターへ電

話等により連絡願います。※ 

なお、完了検査申込時に領収書の写しをご提出ください。※納付連絡を受けたのち、審査を

開始します。 

 

(4) 工事の変更 

 給水装置工事申込において、変更があった場合には再度、申込書（写）及び申込書を提出

する必要があります。なお、加入金の再納付は不要（口径変更時を除く。）としますが、令

和８年１０月１日施行の「須賀川市水道事業給水条例」の改正に伴い、再度設計審査手数料
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が発生しますので、申込書の提出にあたっては、従前以上に施主等との事前調整を密にお願

いします。 

 

ただし、道路上での施工等で中断が困難な場合、関係者へ了承を取ったうえで施工し、速

やかに提出してください。 

また、設計変更（メーター口径の増減）に伴う申込書の再提出による加入金の増減につい

ては、下記のとおり取り扱います。 

＜メーター口径増の場合＞ 

・既申請メーター加入金額との差額分の納入通知書を発行しますので、納付をお願いしま 

す。 

＜メーター口径減の場合＞ 

・既申請メーター加入金額との差額について返還は行いません。 

 申込書の再提出を要する内容は、以下のとおりです。 

ア 分岐位置を変更する場合（概ね１.０ｍ以上変更する場合） 

イ 配水管からの分岐以降止水栓・メーターまでの管種、口径を変更する場合 

ウ 使用水量の増減により、メーター口径を変更する場合 

エ 水栓数の増により管末における残存水圧が確保できなくなる 

場合 

オ メーター２次側(宅地側)において、特殊器具を追加する場合 

カ 審査の際に付記した条件どおりに施工できない場合 

キ その他、上下水道部が必要と判断した場合 

 

 設計変更（申込書の再提出）に該当するかどうかの判断が難しい場合は、窓口にご相談く

ださい。 

 また、上記ア～キに該当しない変更については、完了検査申込までに給水装置工事設

計変更届の提出をお願いします。 

 

(5) 検査 

 指定業者は給水装置工事を竣工後に、工事検査を受けなければなりません（須賀川市水道

事業給水条例第 10条第 2項）。 

工程上、給水装置工事が竣工する前に通水したい場合や、分岐・分水工事を伴う場合には、

中間検査という形で、必要な検査を受けてください。 

竣工検査は、給水装置工事（同工事に伴う既設給水管の撤去や、審査の際に付記された条

件等を含む）が竣工した時点で受けてください。 

検査内容や申込方法は本マニュアルのＰ１２を参照ください。 

 

(6) 工事竣工後の竣工図の提出（転写） 

 竣工検査終了後、検査員からの訂正事項を反映させた竣工図を、検査後１週間以内に窓口

へ提出してください。全体的な申込から工事までの流れについては、本マニュアルＰ１６の

図１を参考にしてください。 
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２ 申込書類の準備 

 給水装置工事の申込には、工事の種類や、給水方式に応じた書類の作成が必要になります。

代表的なものは以下のとおりです（詳細は、本マニュアルＰ１７の図２を参照）。 

(1) 給 水 装 置 使 用 者 等 変 更 届・・・給水装置所有者又は使用者、用途に変更があった場合に 

必要※ 

※書類作成上の注意点は、本マニュアルＰ１１を参考にしてください。この場合、加入者を

所有者に読替えてください。 

(2) 連合給水装置総代人届・・・連合給水管を新設する場合、連合総代人を変更する場合

に必要 

(3) 連合給水装置権利関係変更届・・・連合給水管加入者の変更、その他連合給水装置に変更が

ある場合 

(4) メーター口径計算書・・・φ３０ｍｍ以上のメーターを設置する場合、φ２５ｍｍ

以下であっても、事業所・工場等で使用水量が多い場合

に必要 

(5) 各 種 確 約 書 

ア  井 戸 水 確 約 書・・・上水道以外に井戸水も使用する場合に必要 

イ  既 設 管 使 用 確 約 書・・・耐圧試験を実施していない既設井戸管や受水槽 2次側配

管等を使用する場合に必要 

ウ  水 圧 不 足 確 約 書・・・末端給水栓で必要な残圧を確保できない場合に必要 

エ  断 水 確 約 書・・・用途が一般住宅以外の場合に必要 

オ  未 検 査 配 管 確 約 書・・・水圧試験を実施していない既設管を使用し、完成時にも 

水圧試験を受けない場合に必要 

カ 特殊器具設置確約書・・・２次側配管に特殊器具※を設置する場合に必要 
※特殊器具の取り扱いについては、別途「給水装置の管路に取り付ける特殊器具の設置基準
等について」をご確認ください。 

キ  水道直結式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・・・水道直結式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備を設置する場合に必要 

設備設置条件承諾書 
 

Ⅲ 申込書類作成上の注意点 

１ 共通事項 

(1) 設計 

ア 給水装置工事主任技術者（以下、主任技術者という。）の責任のもと設計を実施してく

ださい。 

イ 申込書（写）の提出から納入通知書の発行まで、営業日換算で３日間程度は掛かります

ので、着工日、引渡し日等を十分考慮した上で、申込書、その他必要書類を作成するよう

にしてください。 

ウ 配水管や給水管から分水・分岐して引込む給水管は、原則一敷地当たり一箇所としてく

ださい。 

ただし、一敷地が複数筆で構成されており、現況が塀などで仕切られ別の敷地と判断で

きる場合には、引込可能となる場合があります。また、一敷地が一筆の場合であっても、

分筆すれば引込可能となる場合があります。 

エ メーターは、原則止水栓付近に設置してください。相当の理由があって設置できない場
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合は、離れた場所でも構いませんが、その場合は検針しやすい場所に設置するようにして

ください。 

オ 分岐－メーター間の施工においては、原則、ポリエチレン管で施工してください。但し、

止水栓からメーター間の布設距離が２.０ｍ以下の場合や、施工上の問題により困難な場

合は、窓口と別途協議してください。また、将来の維持管理上のことを考慮し、出来る限

り真っ直ぐに施工してください。 

 

(2) 審査カード 

ア 各欄の押印は不要です。 

イ 担当者欄は、必ずしも主任技術者である必要はありませんが、現場の内容を熟知し

ている方（こちらからの問い合わせに答えられる方）を選出してください。 

ウ 施工基準どおりに施工できない場合は、改善及び説明事項欄にあらかじめ理由等を記

入してください。 

エ 申込者の連絡先は、こちらからの緊急の連絡にも対応可能な電話番号としてください。 

 

(3) 申込書 

ア 給水装置工事申込書は、申請者と市長との給水契約を意味するものでありますので、原

則、申込者本人による署名により手続きしてください。法人の場合は、印鑑が代表者印と

なりますので、記名（スタンプ、印字など）でも構いません。個人の場合は、原則署名で

の手続きとしてください。 

イ 右上の欄（工事の種類）は、新設の場合は緑、改造の場合は青、撤去の場合は黒で着色

してください。 

ウ 申込者欄にふりがなを記入してください。 

エ 装置場所欄は、原則確定した地番を記入してください。申込み時点で確定していなけれ

ば、複数地番や、「○○番地の一部」と記入しても構いませんが、確定した時点でお知ら

せください。 

オ 土地所有者欄は、土地所有者からの署名が必要になります。また、以下の場合は別途、

土地使用承諾書を作成してください。 

① 土地所有者が複数人いる 

② 装置場所が複数筆ある 

③ 土地売買等により装置所有者が変更になり、改造等を行うとき、既設配管に係る土地

所有者が装置所有者の他にもいる場合 

カ 建物所有者欄は、申込者と建物所有者が違う場合に署名が必要です。同じ場合には空欄

で結構です。 

キ 給水管分岐承諾欄は、他人の給水管から分岐する場合に、給水管所有者からの署名が必

要です。 

ク 寄付採納願欄は、配水管から分水・分岐を行わない場合（連合給水管から分水・分岐す

る場合等）にチェックが必要になりますので注意してください。 

ケ 道路占用手続委任願欄は、公道及び土地改良施設等を使用しない場合にチェックが必

要になります。手続き方法や、添付書類は本マニュアルのＰ１３を参照ください。 
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コ 代理人選定届は、申込者が市外在住者の場合に、市内在住の個人を代理人として選定す

る必要があります。選定するのは申込者であるため、記載欄には代理人ではなく、申込者

本人がしてください。 

サ 施工者欄は、指定業者の代表者印及び主任技術者の自署が漏れていないか確認してく

ださい。 

シ 記事欄に次の内容を記入してください。 

 ・用途や物件の名称（一般住宅以外記入）  

＜例＞店舗：○○食堂、事務所：□□商事、アパート：コーポ△△ 

社宅、農業施設用給水 など 

 ・工期    

 ・その他、市が必要と判断した場合 

ス 用途欄により給水装置の用途に〇をつけ用途を明示してください。なお、用途の区分は

以下のとおりです。 

 ・生 活 用：一般家事に使用するものが該当します。 

 ・業務営業用：官公署、学校、病院、事務所、事業所が使用するもののほか、集会施設、 

宗教施設、介護施設、福祉施設、体育館、集合住宅の貯水槽水道（各戸の 

給水栓を除く。）、及び住民が共同で使用する給水栓、劇場、娯楽場、料理

店、飲食店、貸席、旅館、下宿業、鮮魚商、豆腐製造業、こんにゃく類製

造業、こうじ製造業、理髪業、美容業、洗濯業、染物業、写真業、氷菓製

造業、菓子類製造業、青果業、製めん業、生花業、苗木育成業、自動車運

送業、給油所、自動車修理業、牛乳類処理販売業、清涼飲料水製造業、土

器製造業、セメント加工業、医院、診療所その他これらに類するもの、公

衆浴場入浴料金の統制額の指定に関する省令（昭和 32年厚生省令第 38 

号）の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場で使用するものが該当 

します。 

 ・工 場 用：繊維、紡績化学、金属工業、製氷、醸造これらに類する大口消費に使用す 

るものが該当します。 

 ・そ の 他：公園、公衆便所、運動広場、維持管理用給水栓、公的用途のため共同で使

用する給水栓、自動車等を収容する場所で使用するもの、臨時で使用する

ものが該当します。 

 

(4) 平面図 

ア 申請図の上部を北とすることを原則とし、やむを得ない場合は、容易に北を確認できる

ように方位を表示してください。 

イ 配管する上で障害となる物（公共汚水桝、庭石、構造物等）を記入してください。 

ウ 位置図は、可能な限り最新の情報を反映させた上で、容易に給水装置工事場所を特定で

きるように作成してください。最新の情報で作成出来ない場合についても、公共施設や目

印となる施設、国道・県道等の主要道路は記入するようにしてください。 

エ 工場や大型店舗等で、縮尺が小さく見づらくなる場合（特にメーター廻り）には、必要

に応じて詳細図を平面図内に記入してください。図面に収まらない場合には、建物外部と
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内部に分け別紙で作成してください。 

オ ＴＳ継手、ＰＥ継手及び回転継手等の継手類については、特別な事情がある場合を除き

記入不要とします。 

カ 縮尺は、１/１００～１/５００の範囲で作成し、止水栓・メーター等のオフセット図は

適宜に作成してください。縮尺は図面ごとに記入してください。 

キ 給水管及び配水管の口径単位はミリメートルとし、単位記号はつけません。給水管の延

長の単位はメートルとし、同じく単位記号はつけません。なお、延長は少数第１位（少数

第２位を四捨五入）までとしてください。 

ク 道路掘削する場合は、道路の種別（舗装種別、歩車道区分、公道及び私道の区分）を記

入してください。 

ケ  管の口径が変化する地点については片落管の表示をし、前後に口径の表示をしてくだ

さい。 

コ 出入り口や駐車場を記入してください。 

 

(5) 水理計算書及び立面図 

ア 水理計算が間違っていないか提出前に確認してください。 

イ ヘッダー工法の場合、ヘッダー流入部以降の給水栓は、同時使用率を考慮せずに計算し

ます。 

ウ 水理計算書に記入する立面図は、最末端までの経路で構いません。 

エ 末端給水栓で、残存水圧が０．０３MPa/cm２（０．３kg/ cm２）必要になります。 

オ 水理計算書を省略できる場合がありますので、別紙「給水装置工事水理計算省略願い」

の要件を確認してください。 

カ 水理計算書の立面図には、平面図同様、継手類の記入は不要です。防護管の表示も不要

です。 

 

(6) 工事費明細書 

ア 計上する内容は、配水管及び給水管からの分水・分岐からメーターまでです。メーター

まで既設の場合は、工事費明細書は不要です。 

イ 各欄の押印は不要です。 

ウ 寄付採納に該当する場合、分水から第一止水栓までの工事費は、公私道内接工事費欄に

記入してください。特に、道路内を長く配管する場合等に、道路占用の延長をそのまま記

入してしまう場合がありますので、注意してください。 

エ 使用する材料が正しく計上されているか、消費税率が間違っていないかなど、提出前に

確認してください。 

 

２ 直結直圧式－新設 

(1) 設計 

ア ３階建て建築物へ直結で給水する場合は、別途「３階直結給水施工基準」の要件を満た

しているか確認し、該当になる場合は市と協議が必要になります。 

イ 配管経路が３階天井部を通る場合でも、給水栓が４階になければ３階直結給水の対象
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とします（４階扱いとはしません）。 

ウ ３階建て建築物であっても、３階に給水栓が無ければ直結給水に関し協議の必要はあ

りません。 

エ 長沼地域で、φ１３ｍｍを設置する場合は、ショートメーターになります。施工にあた

っては、メーター１次側に逆流防止バルブ（排水式）は設置せず、逆止弁付ボール止水栓

を設置し、メーター２次側に水抜栓を設置してください。 

オ 岩瀬地域で、φ１３ｍｍを設置する場合は、ショートメーターになります。施工にあた

っては、カートリッジタイプで施工せず、メーター１次側に逆止弁付ボール止水栓を設置

してください。 

 

３ 直結直圧式－改造 

(1) 設計 

ア 現況調査や申込者確認により既設の給水装置が把握しきれない場合は、別紙「給水台帳

閲覧等申請書」により給水台帳を取得し確認するようにしてください。 

イ 長沼・岩瀬地域は、既設メーター口径がφ１３ｍｍである場合は、既設の許可水栓数を

超えないときは同口径のメーターとしてください（須賀川市地域は施工基準どおりとす

る）。 

 

(2) 申込書 

ア 申込者が変更になる場合は、給水装置使用者等変更届を提出してください。社名変更の

場合も同様に手続きしてください。 

イ 記事欄に次の内容を記入してください。 

 ・改造内容 

＜例＞改築に伴い既設給水装置を改造します。 など 

 ・給水装置設置場所にメーター権利が複数ある場合の取り扱い 

  

４ 直結直圧式－撤去 

(1) 申込書 

記事欄に、工事内容を記入してください。 

＜例＞建物取壊しに伴い既設給水装置を撤去します。 など 

 

(2) 水理計算書及び立面図 

  添付不要です。 

 

 

５ 直結直圧式－臨時 

(1) 申込書 

記事欄に工事内容を記入してください。 

＜例＞現場用仮設事務所に給水します。 など 
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(2) 水理計算書及び立面図 

水理計算省略願の要件に該当しない限り、作成してください。 

 

(3) 工事費明細書 

添付不要です。 

 

６ 水道直結式スプリンクラー設備 

(1) 設計 

ア 水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書を提出してください。なお、提出にあた

っては、申込者に説明し理解を得るようにしてください。 

イ 停滞水が生じないよう末端部に排水できる器具を設置してください。 

 

(2) 申込書 

  記事欄にスプリンクラー設備がある旨を記入してください。 

 

(3) 平面図 

  通常の平面図とは別に、スプリンクラー用の平面図を作成してください。 

 

(4) 水理計算書及び立面図 

ア 消防設備士が作成した水理計算書を基に、建物内給水栓とは別にスプリンクラー用の

水理計算書を作成してください。この場合、他給水栓は同時使用に含めないでください。 

イ 消防設備士が作成した水理計算書には、スプリンクラーが正常に機能するための必要

水圧が記載されていますので、末端水圧で確保するようにしてください。 

ウ スプリンクラーヘッド各栓の放水量は１５ℓ/分（火災予防上支障のある場合は３０ℓ/

分）とする。 

エ スプリンクラーヘッドが、最大４個同時に開放することを想定し計算してください。 

 

７ 受水槽式 

(1) 設計 

ア 受水槽の有効容量※が５㎥以上の場合は、準簡易専用水道又は簡易専用水道の手続きが

必要になります。手続きは、原則給水装置工事申込前になりますが、遅くとも申込と同時

にしてください。なお、使用しなくなった場合は廃止届を提出する必要があります。 

※有効容量とは、最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量をいう。 

※有効容量が５㎥以上は準簡易専用水道となり、１０㎥以上は簡易専用水道となります。 

イ 受水槽の有効容量は、一日最大使用水量（給水量）の２分の１の量とします。算定に当

たっては、施工基準を参考にしてください。 

ウ ポンプユニット、ＦＭバルブ等のカタログを添付してください。 

 

(2) 申込書 

記事欄に、全容量（呼称容量）及び有効容量を記入してください。 
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(3) 平面図 

ア 受水槽平面図を別紙に作成してください。受水槽平面図には、平面図、断面図（２方向）、

電極棒位置詳細図、近接壁までの離れを記入してください。 

イ 断面図には、高さ、幅、奥行き、最高水位（HWL）、最低水位（LWL）、吐水口空間及び排

水口空間の各寸法、並びに各部の名称を記入してください。 

ウ 給水管は【赤】、受水槽２次側給水管は【緑】、オーバーフロー管及びドレン管は【青】

で表示してください。 

 

(4) 水理計算書及び立面図 

ア 水理計算には、標準水量（φ２０であれば１２ℓ/分）は使用せず、１日最大使用水量を

使用してください。 

イ 一般住宅で１日最大使用水量が１ｔ未満であれば水理計算省略願により、省略可能で

す。 

 

Ⅳ 連合給水管 

１ 定義 

(1) 連合給水管 

水道事業者以外が配水管から分岐し布設した給水管で、２人以上が共用及び共有によ

り使用する給水管 

(2) 共用 

  連合総代人が連合装置の権利を所有し、連合給水管を使用する者が権利を借用し使用

すること 

(3) 共有 

  連合給水管を使用する者が連合装置の権利を所有し、連合給水管を使用すること 

 

２ 書類の作成 

  以下の書類を作成し、提出してください。 

(1) 連合給水管を新設する場合 

ア 給水装置工事申込書 

イ 連合給水装置総代人届（総代人、加入者全員の署名） 

ウ 連合給水装置台帳 

エ 経過書 

オ 区域図 

 

(2) 連合給水管を改造する場合 

ア 給水装置工事申込書 

イ 連合給水装置権利関係変更届（変更ある場合） 

ウ 連合給水装置台帳 

エ 経過書（変更ある場合） 

オ 区域図（変更ある場合）  
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(3) 連合加入者が変更になった場合 

ア 連合給水装置権利関係変更届（総代人、新旧加入者の署名） 

イ 連合給水装置台帳 

ウ 経過書 

エ 区域図 

 

(4) 連合総代人が変更になった場合 

ア 連合給水装置総代人届（新旧総代人、加入者全員の署名） 

イ 連合給水装置台帳 

ウ 経過書（変更ある場合） 

エ 区域図 

 

(5) 連合給水装置を増やす場合 

ア 連合給水装置権利関係変更届（総代人、加入者全員の署名） 

イ 連合給水装置台帳 

エ 経過書 

オ 区域図 

 

(6) 連合給水管の１装置当たりの水栓数を増やす場合 

ア 連合給水装置権利関係変更届（総代人、加入者全員の署名） 

イ 連合給水装置台帳 

 

(7) 連合給水管から脱退する場合 

ア 連合給水装置権利関係変更届（総代人、新旧加入者の署名） 

イ 連合給水装置台帳 

ウ 経過書 

エ 区域図 

 

(8) 上記各手続きにおいて連合総代人が不在の場合 

ア 連合給水装置総代人届（新総代人、加入者全員の署名） 

 

３ 書類作成上の注意点 

(1) 上記２(2)、(4)、(5)、(6)の手続きの際に、連合総代人が不在の場合は、上記２(8)の

とおり手続きしてください。 

(2) 上記２(3)、(7)の手続きの際に、連合総代人が不在の場合は、新旧加入者及び脱退者

の署名があれば、上記２(8)の手続きを省略しても構いません（総代人の印鑑も省略して

構いません。）。その場合、異動理由がわかる書類（登記簿、売買契約書等）を添付してく

ださい。 

(3) 上記２(1)の区域図は、台帳として使用しますので、色鉛筆など後から容易に消せるも

ので着色してください。 
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(4) 上記２(1)以外の加入者全員から署名を要する手続きにおいては、加入者不在の場合

には、不在者の氏名は代筆しても構いません（その旨を記入してください。）。 

(5) 変更事由が相続の場合は、旧加入者の署名は不要です。代筆となります。この場合、

異動理由がわかる書類は添付不要です。「死亡」等記入してください。 

(6) 権利変更の場合に、現在連合給水装置台帳に記載されている加入者と、旧加入者が相

違している場合、旧加入者名は台帳記載の加入者名とします。この場合、変更事由が相続

の場合は、上記(5)のとおり手続きし、それ以外の場合は、台帳記載の加入者から異動理

由がわかる書類を添付してください。 

(7) 変更年月日は、実際の変更日を記入してください。 

  契約書や登記簿の日付 

 

Ⅴ 検査 

１ 検査の申込 ※お客さまセンターで対応 

(1) 申込方法 

 給水装置工事検査申請書に検査毎の必要書類を添付の上、窓口に提出してください。 

 メーターの出庫を希望する場合は、窓口備付けの「水道メーター台帳」（簿冊）に記入し

てください。既設給水管がある敷地においてメーターの出庫を希望する場合、須賀川市管工

事協同組合に加入している指定業者に限っては、中間検査を省略して出庫します。 

 また、検査申請書には以下の点に注意し、各項目を記入してください。 

ア 検査申請書の給水装置設置場所は、申込書の装置場所と同じにしてください。 

イ 代表者印及び主任技術者の印鑑を押印してください。 

ウ 検査項目の該当する指定店欄をチェックしてください。 

 

(2) 申込時の注意点 

ア 検査時に特に検査員が確認する内容や、指示事項を申請書の特記事項欄に記入する場

合がありますので、着工前又は受検前に確認するようにし、検査の手戻りにならないよう

にしてください。 

イ 申込は遅くとも２日前にしてください。 

ウ 長沼・岩瀬地域でφ１３ｍｍメーターを設置する場合は、ショートメーターになります。 

 

２ 中間検査 ※お客さまセンターで対応 

(1) 必要書類 

ア 給水装置工事確認書（分水・分岐工事のみの場合は不要） 

イ 加入金・手数料に係る領収証書の写し 

ウ 一部竣工図 

エ 量水器取付・撤去 開栓・閉栓届（メーターを新設、取替える場合） 

 

(2) 書類作成上の注意点 

ア 竣工図、一部竣工図には、立面図、オフセットを記入してください。分水・分岐工事の

際には、既設配水管の埋設位置及び土被りを表示してください。 
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イ オフセットは、別途「配水管及び給水管布設工事完成図に係るオフセット図作成基準」

に準じて作成してください。 

ウ 量水器取付・撤去・開栓・閉栓届は、メーターを新設する場合は、取付・開栓に、メー

ターの増径などで既設メーターと取替える場合は、取付・開栓、撤去・閉栓に丸を付けて

ください。 

 

３ 竣工検査 ※お客さまセンターで対応 

(1) 必要書類 

ア 給水装置工事確認書 

イ 中間検査時必要書類のイ、ウ 

ウ 竣工図 

エ 量水器閉・開栓・撤去伝票 

 

(2)  書類作成上の注意点 

ア 竣工図は、検査員の指摘が無いよう、必ず現場を確認し作成してください。 

イ 給水装置工事確認書の内容は、主任技術者が行うべき職務を記載したものになります。

主任技術者が現場を確認し、確認書の各項目の良否を判断してください。 

ウ 耐圧試験及び水質の確認は、検査当日に実施しますので未記入で結構です。 

エ 機能検査の良否については、通水後速やかに主任技術者が確認してください。 

オ その他、中間検査と同じです。 

 

Ⅵ 占用工事 

１ 着工から完成までの流れ 

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用するとき、もしくは法

定外公共物の土地又は水面を占用するときには、各管理者の許可が必要になります。 

また、既に許可を受けている工作物等を撤去するにあたり、道路若しくは法定外公共物

を掘削する場合も、各管理者の許可が必要になります。 

給水工事申込において、占用手続きが必要な場合、上下水道部へ委任することができ、

委任対象は寄附採納願いがあり、１次側の水道管の所有者が市となる場合です。着工から

完成までの流れは以下のとおりです。 

 

(1) 市道 

ア 道路管理者との事前協議【申込者】 

   本申請の際、記載内容に不備があった場合、再提出等に時間を要しますので、下記

「イ」に記載の書類を持参のうえ、道路管理者と事前協議願います。 

   ↓ 

イ 書類提出（給水装置工事申込書と合わせて）【申込者】 

   以下の書類を３部提出してください。 

①占用位置図 

市道網図、場所、住所が記載された位置図 
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②平面図、縦横断面図 

必要に応じて、本復旧、仮復旧の断面図を作成してください。 

③現況写真 

   既設管、占用物件（給水管、防護管等）、本復旧（仮復旧）範囲を表記 

④保安計画図 

⑤その他管理者からの指示にあったもの 

詳細については、道路管理者と十分協議のうえ、作成願います。 

↓ 

ウ 書類審査（受付審査時に指摘事項があれば戻します）【上下水道部】 

  ↓ 

エ 道路管理者へ道路占用許可申請書を提出【上下水道部】 

  ↓ 

オ 道路占用許可書の受領【上下水道部】 

  ↓ 

カ 道路占用許可書写しを指定業者へ交付【上下水道部】 

  ↓ 

キ 警察署へ道路使用許可申請書を提出【申込者】 

  ↓ 

ク 道路使用許可証の受領【申込者】 

  ↓ 

 ～ 占用工事の着工、完成 ～ 

※ 以降、道路管理者へ着工届及び竣工届の提出が必要となりますが、水道施設課へ委任

することにより、省略することができます。 

 

(2) 県道 

ア 道路管理者との事前協議【申込者】 

  ※ 市道同様、事前協議願います。なお、着工・竣工届が必要になる等、市道と異なる

箇所もあるので、十分に協議願います。 

   ↓ 

イ 書類提出（給水装置工事申込書と合わせて）【申込者】 

  以下の書類を３部提出してください。 

①占用位置図 

市道網図、場所、住所が記載された位置図 

②平面図、縦横断面図 

必要に応じて、本復旧、仮復旧の断面図を作成してください。 

③現況写真 

   既設管、占用物件（給水管、防護管等）、本復旧（仮復旧）範囲を表記 

④保安計画図 

⑤その他管理者からの指示にあったもの 

詳細については、道路管理者と十分協議のうえ、作成をお願いします。 
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   ↓ 

ウ 書類審査（受付審査時に指摘事項があれば戻します）【上下水道部】 

  ↓ 

エ 道路管理者へ道路占用許可申請書を提出【上下水道部】 

  ↓ 

オ 道路占用許可書の受領【上下水道部】 

  ↓ 

カ 道路占用許可書写しを指定業者へ交付【上下水道部】 

  ↓ 

キ 警察署へ道路使用許可申請書を提出【申込者】 

  ↓ 

ク 道路使用許可証の受領【申込者】 

  ↓ 

ケ 道路使用許可証写しを２部上下水道部へ提出【申込者】 

  ↓ 

コ 道路管理者へ着工届を提出【上下水道部】 

  ↓ 

  ～ 占用工事の着工、完成 ～ 

   ↓ 

 サ 竣工届に必要な書類を２部上下水道部へ提出【申込者】 

   ↓ 

シ 道路管理者へ竣工届を提出【上下水道部】 

必要書類等の詳細（密度試験の実施等）については、道路管理者と十分協議のうえ、 

作成をお願いします。 

 

(3) 法定外公共物・土地改良施設 

 基本的には市道と同じですが、添付書類に公図が加わります。 

 

(4) 国道４号 

  事前に上下水道部と協議してください。 

 

２ 書類作成上の注意点 

 (1) 当該給水管の配管経路上に他占用物件がある場合は、他占用物件とその離れも

記入してください。 

 (2) 他占用工事との同時施工のため、給水装置工事で本復旧を行わない場合は、道

路占用内訳書の復旧面積欄に、他占用工事名と「本復旧施工までの間仮復旧とな

りますが、適正に管理いたします。」などの一文を記入してください。 

 (3) 管上３０ｃｍは保護砂で埋戻してください。 

 詳細については、各管理者と協議及び許可条件を確認のうえ、作成をお願いします。 
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図１

【お客様】

<水道施設課> <経営課>

未払＝未届
納入が完了後
一部協議箇所の
着手可

※ 図面修正等は
完了検査前迄

着手可

給水装置工事の手続きフロー

【給水装置工事指定店】 【 上下水道部 】

<水道施設課>
※道路占用手続き

<委託業者>工事依頼
(申込者)

道路使用許可

申請

加入金・手数料
納入通知書発行

メーター出庫

占用許可申請

加入金・
手数料納入

許可書受理
業者へ通知

中間検査
（分岐工事立会）

占用部分
工事着手

道路管理者へ
着手届提出

給水装置工事
申込書作成

道路使用許可書

竣工図作成（転写）

占用部分
工事完了

給水装置

工事完了

給水装置工事
完了検査申込

配給水管理ｼｽﾃﾑへの
取込（ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ）

完了検査

給水装置工事
検査完了

申込者へ
工事引渡し

【事前予約】
給水装置工事申込書

及び図面

（占用がある場合）

中間検査申込

竣工図

工事確認書

提出

指摘事項の
資料修正完了

指摘・回答

道路

管理者

道路

管理者

警察署

完了届提出

道路

管理者

工事竣工図・写真提

中間検査申込

（ﾒｰﾀｰ出庫の申込等）

宅地内工事着手
（メーター取付）

占
用
工
事
が
無
い
場
合

主任技術者による
検査【社内検査】

占
用
工
事
が
あ
る
場
合

中間検査

中間検査受付

設計審査

※市・委託業者
の取りまとめ後
指摘等指示

予約受付

指摘等修正確認

書類収受
納付書渡し

連絡

書類提出
納付書発行

受理後納付書渡し

(紙面)

納入書写添付
※指摘事項の修正、

書類整理などの完了確認後
申込を受付

（審査指摘内容と差異が
あれば再審査申請が必要）

許可書写提出

完了図と現場が異なる
場合は完了検査中止
後日立ち合いとする

（再検査申込が発生する）

内容確認

(経理係)

(料金サービス係)(管理係)

内容把握

(指摘提示)

指摘内容確認整理後
現場着手すること
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図２

■審査カード ◎ ◎ ◎ ◎
■給水装置工事申請書 ◎ ◎ ◎ ◎
　・土地所有者承諾欄 ○ ○ ○ ○

　・建物所有者承諾欄 △ △ △ △ 給水装置工事申請者が建物の所有者と違うとき署名

　・給水管分岐承諾欄 △ △ △ △ 他人の給水管から分岐するときに署名

　・誓約書欄 ○ ○ ○ ○ 給水装置工事で第三者からの異議に係る誓約

　・寄付採納願欄 △ △ △ 給水装置所有者が第１止水栓までを市に寄付しない
ときにチェック

　・道路占用手続委任願欄 △ △ △ △ 給水装置工事で道路占用手続きを市に委任しないと
きにチェック

　・代理人選定届欄 △ △ △ △ 給水装置所有者が市内に居住しないときに代理人を
選定し、署名

■給水装置工事検査申請書 ◎ ◎ ◎ ◎
■図面 ─ ─ ─ ─ ─

　・平面図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　・位置図 ○ ○ ○ ○ ○ 平面図内に記載

　・オフセット図※1 ○ ○ ○ ○ ○ 既設の止水栓・メーター・連合仕切弁及び撤去箇所
などを記載

　・詳細図 △ △ △ △ △ 配管図(主にメーター廻り、建物内部配管)が見づら
い場合

■水理計算書・立面図 ▲ ▲ ▲ △※ ※配管延長及び同時使用水栓数が変わる場合

　・水理計算省略願 △ △ △ 条件に合致すれば水理計算書の省略が可能

■工事費明細書 ◎ ◎ ◎ △※ ※当初設計内容から大幅に変わる場合

■給水装置使用者等変更届 △ △ △ 給水装置の使用者又は所有者に変更があった場合

■連合給水装置総代人届(変更) △ △ △ △ 連合給水装置の新設又は連合総代人の変更

■連合給水装置権利関係変更届※2 △ △ △ △ 連合給水装置の変更(改造、増設含む)

■メーター口径計算書 △ △ △ φ30㎜以上のメーターを設置する場合

■受水槽関連書類※3 △ △ △ 受水槽を設置する場合

■地上3階建築物の直圧給水に関する協議書※4 △ △ 地上3階建築物へ直圧にて給水する場合

■井戸水確約書 △ △ △ 井戸併用の場合

■既設管使用確約書 △ △ △ 既設井戸管等を使用する場合

■水圧不足確約書 △ △ △ 末端水栓の残水圧が0.3㎏f/㎠を下まわる場合

■断水確約書 △ △ △ 使用用途が一般住宅以外の場合

■未検査配管確約書 △ △ △ 水圧試験を受けていない既設管を使用し、完成後も
水圧試験を受けない場合

■特殊器具設置確約書 △ △ △ 2次側配管に特殊器具を設置する場合

■水道直結式スプリンクラー設備
　設置条件承諾書 △ △ △ 同設備を設置する場合

※4　申請前に、上下水道部と直圧給水の可否について協議すること。

凡例　　◎：添付必須、　　○：必須項目、　　△：必要に応じて添付又は記入、　　▲：条件次第で省略可

※2　連合給水装置台帳、経過書、区域図を訂正し、添付すること。
※3　容量が５ｍ3未満の場合は、カタログ(仕様書)を添付すること。

※1　オフセット図については、既設のものは申請時に計測し、記載すること。新設のものは、竣工時に計測し、竣
工図に記載すること。

給水装置工事申込必要書類

備　　　　考
　　　　　　　　　　　工事等の種類
　書類の名称 新設 改造 撤去 臨時

設計
変更
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第 1号様式(第 2条関係) 

 

 

連合給水装置総代人届（変更） 

 

年   月   日 

 

 須賀川市長          

 

届出代表者 

住 所 

氏 名  

電話番号                

 

 連合給水装置の加入者と総代人（は・に）次のとおり（です・変更がありました） 

ので須賀川市水道事業給水条例（第６条・第２０条）により届け出ます。 

 

記 

１ 給水装置の所在地  須賀川市                   番地 

            路 線 名     道        線 

            水栓番号 

２ 給水装置の概要  別添設計図のとおり。 

３ 給水装置の所有権  別添連合給水装置台帳のとおり。 

４ 総 代 人 

住  所 

新総代人 氏  名                

就任月日     年   月   日 

 

住  所 

前総代人 氏  名                

解任月日     年   月   日 
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第 1号様式(第 2条関係) 

 

５ 加入者  第１／  号 

加入者 
氏  名 住   所 加入年月日 加入形態 摘要 

 

番 号  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

共有者の計          名  

共用者の計          名  
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ふ
り

が
な

受
　

付
　

印

□

適
用

外

□

承
 
認

 
月

 
日

年
　

月
　

日

給
水

番
号

水
栓

番
号

装
置

場
所

　
須

賀
川

市 年
　

　
月

　
　

日

　
　

給
水

装
置

工
事

申
込

書

新
設

/
改

造

記
　

事

承 　 　 諾 　 　 書 誓
約

書

寄
附

採
納

願

氏
名

給
水

装
置

工
事

主
任

技
術

者

指
定

給
水

装
置

工
事

事
業

者
名

土
地

須
賀

川
市

水
道

事
業

給
水

条
例

第
５

条
に

基
づ

く
給

水
装

置
所

有
者

代
理

人
を

次
の

者
に

選
定

し
ま

す
。

住
所

所
有

者
氏

名

給
水

管
住

所

分
岐

承
諾

本
工

事
に

つ
き

第
三

者
の

異
議

が
あ

っ
て

も
市

に
対

し
て

迷
惑

を
か

け
ま

せ
ん

。

配
水

管
か

ら
第

一
止

水
栓

ま
で

の
装

置
を

市
に

寄
付

致
し

ま
す

。

適
用

外

生
活

用
　

・
　

業
務

営
業

用
　

・
　

工
場

用
　

・
　

そ
の

他

水
栓

数
栓

建
物

施 　 　 工 　 　 者

代 理 人

住
所

道
路

占
用

手
続

委
任

願

代
理

人

選
定

届

道
路

占
用

に
か

か
わ

る
一

切
の

権
限

を
市

に
委

任
し

ま
す

。

氏
名

須
賀

川
市

工
法

工
期

　
須

賀
川

市
水

道
事

業
給

水
条

例
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

工
事

を
申

込
み

ま
す

。

開
削

工
法

　
　

　
・

　
　

　
推

進
工

法

住
所

所
有

者
氏

名

申
込

者
住

所

氏
名

電
話

許
可

日
～

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

上 　 下 　 水 　 道 　 部 　 記 　 入 　 欄

用
途

申 　 　 　 込 　 　 　 書 　 　 　 記 　 　 　 入 　 　 　 欄

　
須

賀
川

市
長

臨
時

新
設

撤
去

変
更

年
月

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

竣
工

年
月

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

工
事

の
種

類
備

考

水 道 施 設 課 経 営 課 記 事 所 有 者 変 更 工 事 経 過

施
工

者

加
　

　
入

　
　

金

氏
　

名
住

　
所

円

第
　

　
　

　
号

年
　

　
　

月
　

　
　

日

円

係 　 員

調
　

　
　

定

合
計

手
数

料

年
あ

あ
月

　
日

区
　

分

課 　 長

課 長 補 佐

係 　 長

金
　

額

円 円 円

書
類

審
査

年
あ

あ
月

　
日

φ
　

　
　

　
㎜

第
1
．

　
 
第

2
.

設
計

設
計

審
査

メ
ー

タ
ー

口
径係 　 員

係 　 長

改
造

課 長 補 佐

課 　 長

既
設

中
間

検
査

竣
工

検
査

工
事

検
査

第
2
号

様
式

（
第

3
条

関
係

）

栓

ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
口

径

止
水

栓

分
水

(
分

岐
)

φ
　

　
　

　
　

㎜
φ

　
　

　
　

　
㎜

φ
　

　
　

　
　

㎜
φ

　
　

　
　

　
㎜
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第 3号様式（第 5条関係） 

 

 

給 水 装 置 工 事 設 計 変 更 届 

 

    年  月  日 

 

 須賀川市長         

 

住 所 

申込者 氏 名               

                 電話番号 

 

 下記のとおり給水装置工事の設計変更をしたいので、須賀川市水道事業給水

条例施行規程第５条の規定により届け出ます。 

記 

申込受付年月日及び番号 年  月  日 第    号 

工 事 の 種 類 新 設 ・ 改 造 ・ 増 設 ・ 撤 去 

給 水 装 置 工 事 場 所 須賀川市 

指定給水装置工事事業者名  

 

 

設 計 変 更 理 由 
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第 4号様式（第 5条関係） 

 

 

給水装置工事申込み取消届 

 

    年  月  日 

 

 須賀川市長         

 

住 所 

申込者 氏 名               

                 電話番号 

 

 下記のとおり給水装置工事申込みの取消しをしたいので、須賀川市水道事業 

給水条例施行規程第５条の規定により届け出ます。 

記 

申込受付年月日及び番号 年  月  日 第    号 

工 事 の 種 類 新 設 ・ 改 造 ・ 増 設 ・ 撤 去 

給 水 装 置 工 事 場 所 須賀川市 

指定給水装置工事事業者名  

 

 

取 消 理 由 
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第 5号様式（第 9条関係） 

 

給水装置使用者等変更届 

 

    年  月  日 

 須賀川市長        

住 所 

届出者（新所有者） 

氏 名               

 

 下記のとおり給水装置の使用者（所有者）又は用途が変更になりましたので、

須賀川市水道事業給水条例第２０条により届け出ます。 

記 

１ 給水装置所在地  須賀川市 

２ 変 更 年 月 日      年   月   日 

３ 氏名又は用途 

 変更前 変更後 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

使用者 

(所有者) 

  

連絡先 

用 途   

４ 変 更 理 由 

 

 

----------------------------------以下、使用者変更の場合のみ---------------------------------- 

５ 使用者と所有者が異なる理由 

 

 

６ 書 類 送 付 先（※給水装置所在地と同じ場合は記入不要） 

 

 

７ 今後の納付方法 

 

   納入通知書 ・ 口座振替 
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給

 
水
 
装
 
置
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事
 
検

 
査

 
申

 
請

 
書
 

 
 
 
下
記
給
水
装
置
工
事
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、
関
係
図
書
を
添
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完
成
検
査
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込
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。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年
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日
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。
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収
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総   合   試   験 

2
0 

吐
出
水
量
・
水
圧
（
と
お
り
）
 

済
 

 
 

 

３
 
承
諾
書
（
分
岐
・
土
地
・
構
造
物
）
 

添
付
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管
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試
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結
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良
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願
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付

 
 

 
 

1
7 

完
成
届

 
提
出
済
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5 

路
面
復
旧
（
許
可
と
お
り
）
 

良
 

 
 

 

９
 
矢
手
前
給
水
管
寄
付
願
 

添
 
付

 
 

 
 

1
8 

市
納
入
金
（
加
入
金
工
事
費
等
）
 

納
入
済

 
 

 
 

2
6 

総
合
機
能
（
設
計
と
お
り
）
 

良
 

 
 

 

 中 間 検 査 

年
 

 
月

 
 
日

 
  

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

器 具 製 品 名 

 

完 成 検 査 

技
 
術

 
管
理
者

 
課
長

 
課
長
補
佐
 

係
長

 
係
員

 
検
査
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月
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年
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日
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良
 

 
 

 
否
 

  
 
通
水

 
 

 
 
良
 

 
 

 
否
 

 
 

 
 

 
 

特 記 事 項 

 

備  考 

１
 
検
査
目
的
・
給
水
装
置
工
事
の
主
な
事
項
に
つ
い
て
の
設
計
内
容
審
査
と
竣
工
検
査
で
あ
る
。
 

２
 
記
入
方
法
・
該
当
す
る
項
目
は
頭
の
数
字
を
赤
で
○
印
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
成
績
は
次
の
と
お
り
記
入
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
①

 
市
の
審
査
と
検
査
の
判
定
、
良
は
レ
印
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
②

 
指
定
店
の
検
査
、
①
と
同
じ
。
 

３
 
検
査
調
書
保
存
期
間
は
、
最
終
判
定
が
良
と
な
っ
た
日
か
ら
３
ヵ
年
間
と
す
る
。
 

 

検
査
員
（
給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
）

 

氏
名
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給水装置工事申込書  

審   査  カ  ー  ド  

指定店名  
 

担当者  
 

 

申 込 者  

         電話（連絡先）  

（       ） 

 

工事場所  

 

須賀川市  

                                       (位置図・連合台帳・未・済 ) 

受 付             月         日       

  指   摘   事   項 改善及び説明事項  

 

 

管理係長 

 

 

                           

            印  

 

 

 

 

 

 

書類審査 

 

 

                           
            印  

 

 

 

 

 

 

 

技術審査 

 

 

                           
            印  

 

 

 

 

 

アクアテクノ

須賀川  

（委託業者） 

 

 

                           

            印  

 

 

 

 

 ※  改善及び説明事項はボールペンで記載し、必ず文面をもって回答すること。  
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給水装置工事水理計算省略願い 

年  月  日 

須賀川市長  様 

 

 

指定給水装置工事工事事業者名   

 

 

下記条件を満たしているので、水理計算を省略します。 

 

記 

 

給水装置工事申込者氏名 給水装置申込者住所 

  

給水装置設置場所 

須賀川市 

各種条件 申請内容 
満たしている場
合は✓を記入 

建築物の水栓数が、１０栓以内であること。   

給水管分岐点水圧が、0.2Mpa(2.0kgf/cm2)以上であること。   

給水管分岐(分水)口径、敷地内給水管口径がφ20mm 以上であること。   

給水管分岐箇所より末端給水栓までの管延長が 40ｍ以内であること。   

給水管分岐箇所と末端給水栓の高低差が＋5.5ｍ以内であること。   

2 階に給湯器等(特殊器具)が設置されていないこと。   

2 階の給水栓数が 4 栓以下であること。   

※竣工前に申請内容が変更となった場合は、水理計算書を提出し適正な口径の管を布設します。 

備考 

 

- 27 -



 

 

 

連合給水装置権利関係変更届 

 

年  月  日 

 

 須賀川市長    

 

届出者（連合給水装置総代人） 

 

住 所 

 
氏 名                

 

  

下記のとおり、当該連合給水装置の権利関係が変更になりましたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 連合給水装置所在地  須賀川市 

 

２ 水 栓 番 号 

 

３ 変更年月日       年   月   日 

 

４ 変 更 事 由 

 

 

 

 

５ 変更関係者確認書   下記のとおり 

 

６ 添付関係書類     （１）変更後の連合給水装置台帳 

             （２）流量計算書 
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変更関係者確認書第１／ 号 

加入者 

番 号 

変 更 関 係 者 変  更  概  要 
備考 

氏  名 住  所 年月日 変更前 変更後 変 更 事 由 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

備 考 
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須賀川市長　　様

申請者 住所

氏名（法人の場合は名称及び代表者名）

担当者氏名（法人の場合）

　次の事項を遵守し、給水台帳の閲覧等を申請します。

須賀川市

氏名（法人の場合は名称及び代表者名）

□給水装置工事　　　　　□配管状況調査　　　　　□売買　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□運転免許証　　　　  □保険証  　　　　□資格証  　　　　□パスポート 　 　　　□社員証(本人写真付)　　

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 私は を代理人と定め、

 給水台帳の閲覧及び写しの交付を受ける権限を委任します。

委任者 住所

氏名（法人の場合は名称及び代表者名）

委　　任　　状

（給水装置所有者）

申請理由（利用目的）

本人確認の方法　※水道施設課確認欄

 　　□給水台帳の閲覧

 　　□給水台帳写しの交付

　※申請者が代理人の場合にのみご記入ください。

給水台帳閲覧等申請書

　　　年　　　月　　　日

　所有者との関係：□本人　□家族　□使用者　□管理者　□代理人

　（１）取得した個人情報は、下記目的以外には利用せず、また第三者への漏えいがないよう適正に管理
　　します。
　（２）写しの交付を受けた場合、その写しが不要となったときには速やかに破棄します。
　（３）本申請に関し、所有者、第三者または市に損害を与えたときは、その損害の全てについて申請者
　　の責任において解決します。
　（４）委任状は、委任者本人が記入・押印します。

給水装置の所在及び所有者の氏名 水栓番号 申請区分
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項　目

種　 別 項　　目 確　認　の　内　容

1 分岐部ｵﾌｾｯﾄ ・正確に測定されているか。

・水道ﾒｰﾀｰは、逆付け、片寄りがなく水平に取付られ
ているか。

・設置されたﾒｰﾀｰは間違いなく使用者のものか。
・検針、取替時に支障がないか。
・止水栓の操作に支障がないか。
・止水栓は、逆付け及び傾きがないか。

3 埋設深 ・所定の深さが確保されているか。(埋設深　　.　ｍ)

4 管延長 ・竣工図と整合しているか。

5 筺、ﾎﾞｯｸｽ類 ・傾きがないこと、及び設置基準に適合しているか。

6 止水栓 ・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ位置がﾎﾞｯｸｽの中心にあるか。
・延長､給水用具等の位置が竣工図と整合しているか。

・配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるﾎﾟﾝﾌﾟに直接
連結されていないか。

・配管の口径、経路、構造等が適切であるか。

・水の汚染、破壊、侵食及び凍結等を防止するための
適切な措置がなされているか。

・逆流防止のための給水用具の設置、吐出し口空間の
確保がなされているか。

・ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝになっていないか。

2 接　合 ・適切な接合がなされているか。

3 管　種 ・性能基準適合品を使用しているか。

1 給水用具 ・性能基準適合品を使用しているか。

2 接　続 ・適切な接合がなされているか。

受 水 槽  吐出口空間の測定・吐出口と越流面との位置関係の確認を行うこと。

・通水した後、各給水用具からそれぞれ放水し、ﾒｰﾀｰ
経由の確認及び給水用具の吐出量、作動状況などにつ
いて確認し、異常がないか。

・一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどが
ないか。(試験水圧　　　Mpa)

1 残留塩素の確認 ・0.1㎎/ℓ以上であるか。

2 臭気 ・観察により異常がないか。

3 味 ・観察により異常がないか。

4 色 ・観察により異常がないか。

5 濁り ・観察により異常がないか。

良 ・ 否

水質の確認

耐　圧　試　験

屋外検査

2 ﾒｰﾀｰ、止水栓

配管検査

1 配　管

給水用具

機　能　検　査

良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

給　水　装　置　工　事　確　認　書

２ 現地確認

１ 書類確認

平面図及
関連図

・工事個所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されているか。
位 置 図

・工事個所が明記されているか。

　指定給水装置工事事業者規定第14条第1項の工事検査の申請に係り給水装置工事を確認したの
で報告します。

良 ・ 否
良 ・ 否

・構造材質基準に適合した適切な施工方法か。

確　認　の　内　容 判定結果

良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否

・隠ぺいされた配管部分が明記されているか。
・各部の材料、口径、延長が記入されているか。
・給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されているか。

良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否・平面図には配管工事が分かりやすく記入されているか。

・方位が記入されているか。
・建物の位置、構造がわかりやすく記入されているか。
・道路種別等付近の状況が分かりやすいか。
・隣接家屋との境界が記入されているか。
・分岐部のｵﾌｾｯﾄが記入されているか。

良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

判定結果

良 ・ 否

良 ・ 否
良 ・ 否

良 ・ 否

良 ・ 否

　.　㎎/ℓ

指定給水装置
工事指定業者
給水装置工事
主任技術者名

水栓番号工事場所確認日

・ ・

申 込 者
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確 約 書 
 

  年  月  日 
 
須賀川市長  様 
 
 
         申込者  住所 
              氏名                  

 
 
 
 水道法施行令第 6 条第 1 項第 6 号に基づき、私が現在使用している井戸水及

び井戸水給水管と市水道給水管は、接続できない事について承認致します。 
 
 
 
 給水装置所在地 
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確 約 書 
 

  年  月  日 
 
 
須賀川市長 様 
 
 
         申込者  住所 
              氏名                  
 
 
既設管及び器具を、上水道給水装置として使用したいので、既設管及び器具

が「「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の材質基準」に適合してい

るか確認のうえ工事を行います。 
なお、支障が生じた場合には申請者の責任において処理し、市には一切の責

任を問わないことを確約致します。 
 
 
 
 給水装置所在地  須賀川市 
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確 約 書 
 
 
須賀川市長  様 
 
 
 
 申請にあたり、別紙のとおり流量計算したところ、計画水圧では必要残存水

圧を得ることができないが、直結給水とする。 
尚、これによって水圧・水量等の不足が生じても自己の責任において処理す

る事とし、市に対して一切ご迷惑かけない事を確約致します。 
 
 
 
 
  年  月  日 

 
 
       住 所 
申請者 
        氏 名 
 
 
 
  給水装置所在地 
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確 約 書 
 
 
須賀川市長  様 
 
 
 
 （    ）建築に当たり直結給水とするが、断水又は、停水時においては、

自己責任にて処理することとし、市に対して一切ご迷惑かけない事を確約致

します。 
 
 
 
 
  年  月  日 
 
 
       住 所 
申請者 
        氏 名 
 
 
        住 所 
使用者 
       氏 名 
 
 
給水装置所在地 
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確 約 書 
 

 

令和  年  月  日 

 

須賀川市長 

 

 

住 所                  

申込者                       

氏 名                  

 

 

 既設管及び器具（未検査）を、上水道給水装置として使用したいので、既設

管及び器具（未検査）が、「「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の

材質基準」に適合しているか確認のうえ工事を行います。 

 尚、支障が生じた場合には申込者の責任において処理し、市には一切の責任

を問わないことを確約致します。 

 

 

 

給水装置設置所在地   須賀川市 
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確 約 書 
 

年  月  日 

 

須賀川市長 様 

 

申込者  住 所                 

     氏 名                 

 

 

給水装置の主管部への特殊器具（活水器・浄水器・軟水器）の設置につい

て、下記の事項について確約し、申請します。 

 

１ 今回設置する特殊器具については、市が供給する水質を変化させる可能

性があることを十分理解したうえで、市の水質責任範囲は特殊器具の上流

側に設置した止水栓までとし、下流側の水質に関しては、申込者の責任で

管理します。 

 

２ 特殊器具の性能、維持管理方法等について、施工業者より十分な説明を

受けておりますので、申込者の責任で管理します。 

 

３ 特殊器具に起因して、水質悪化、水圧低下、出水不良等の問題が生じた

場合、申込者が責任を持って解決し、市に一切迷惑をかけません。 

 

 

 

給水装置所在地  須賀川市 
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水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書 

 

  年  月  日 

 

須賀川市長 様 

 

申請人  住 所   

                    氏 名 

 

水道直結式スプリンクラー設備を設置するにあたり、下記の条件を承諾し適正に管理す

ることを承諾します。 

 

記 

 

１ 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリ

ンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても、市に一切迷惑を掛けません。 

 

２ 水道直結式スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合には、上記１の

ような条件が付いている旨を借家人等に熟知させます。 

 

３ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、上記１、２の事項について

譲受人に熟知させます。 

 

４ 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における作動及び火災時の水道事業にそ

の責を求めることのできない非作動が生じても、市に一切迷惑を掛けません。 
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申請者  住  所

 氏  名

（注意）

年　     　 月　     　 日　

土地使用承諾書

土地及び建築物所有者
備考

  ます。

氏名

　須賀川市長　様

    給水装置工事申込みに伴う給水管の布設について、下記当該箇所に布設するこ

  とを下記の通り当該箇所の土地及び建物の所有者から承諾を得ましたので、届出し

    なお、本件につきましては、申請者の責任で処理し、市に一切の迷惑をおかけい

  たしません。

　　1  布設箇所、所有者氏名欄の記入は、必ず所有者が署名すること。

　　2  この署名について紛争が生じた場合には、いかなる理由があっても申請人が全て責任を

　　   負うものとする。

布設箇所地番 占用物件
住所

41
- 41 -

1733
長方形
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３階直結給水施行基準 

 

（目的） 

第 1条 この基準は、３階建て建築物へ直結で給水する場合の給水装置の設計及施

工に関して必要事項を定め、小規模受水槽の衛生問題解消と給水サービスの向施

工に関して必要事項を定め、小規模受水槽の衛生問題解消と給水サービスの向上

を図ることを目的とする。 

なお、この基準に明記されていないものについては、「給水装置工事設計施行

基準」（以下「施行基準」という。）によるものとする。 

                  

（用語の定義） 

第 2条 この基準における用語の定義は次のとおりとする。 

（1） 専用住宅とは、専ら居住用に供する建築物をいう。 

（2） 集合住宅とは、専用住宅を集合した建築物をいう。 

（3） 店舗等併用住宅とは、居住用に供する部分と店舗、事務所等の用に供する部

分を併用した建築物をいう。 

（4） 業務用ビルとは、店舗、事務所等の用に供する建築物をいう。 

（適用範囲） 

第3条 給水区域内の３階建て建築物で次の条件に適合しているものに限り認める

ものとする。 

（1） 対象区域 

対象区域は、水道事業の定める計画最小動水圧が０.２５MPa（２.５kgf／cm2）

以上確保できる区域または配水管等の分岐箇所における水圧が０.２５MPa

（２.５kgf／cm2）以上を通年確保できる見込みがある区域とする。 

（2） 分岐対象配水管等 

ロ径７５mm以上の配水管等の管路であること。ただし、口径７５mmの場

合は、管網が形成されている管路であること。 

（3） 分岐給水管ロ径 

給水管の取り出しロ径は、２５mm以上５０mm以下とする。 

（4） 対象建築物 

ア 専用住宅 

イ 集合住宅 

ウ １日最大使用水量１０㎥以下の店舗等併用住宅 

エ １日最大使用水量１０㎥以下の業務用ビル 

オ その他市長が認めたもの 

（5） 給水栓の設置高さ 

   建築物最上階の給水栓等の設置高さは、分岐しようとする配水管の地表面か

ら８.５m以下とする。 
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（給水装置の設計） 

第 4条 給水装置の設計は次により行うものとする。 

（1） 事前協議 

３階直結給水を行う場合には、３階直結給水事前協議申請書を市に提出し事

前協議を行うこと。 

（2） 設計水圧 

   設計水圧は、０.２５MPa（２.５kgf／ｃ㎡）とする。 

（3） 設計水量及び損失水頭 

ア 給水装置の設計にあたり、施行基準の表1から表7及び表9の定めにより、

設計水量及び損失水頭を求めるものとする。 

イ 末端給水栓において、残存水圧を０.０５MPa（０.５kgf／cm）以上確保す

ること。 

（4） 水道メーター 

ア 水道メーターは、使用水量に応じた適正範囲の口径を選定すること。 

イ 水道メーターは、地付けで、かつ、検針し易い場所に設置すること。 

（5） 水抜き栓 

   水抜き栓は、直接操作型または遠隔操作型を設置すること。 

（6） 空気弁 

立ち上がり管の最上部には空気弁を設置すること。 

（7） 立ち上がり管 

立ち上がり管は、建築物外部またはパイプシャフト内に配管し、管の固定、

保護を行い修繕が容易にできるようにすること。 

（受水槽方式からの変更） 

第 5条 給水方式を受水槽方式から直結給水方式に切り替える場合は、前各条に基

づくとともに次の条件に適合していること。 

（1） 水道法施行令（昭和 3 2年政令第 3 3 6 号）第 4条の給水装置の構造及び材

質の基準に適合したものであること。 

（2） 既設給水設備の配管形式が明確であること。 

（3） 既設給水設備の配管材料が劣化による漏水等の心配がなく、耐水圧が十分に

確保できるものであること。 

 （補則） 

第 6条 この基準に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長

が別に定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

この基準は、平成 14年 1月 1日から施行する。 
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給水管寄附採納基準 

 

(目的) 

第１条 この基準は、須賀川市水道事業が事業計画を円滑かつ合理的に推進するため、

有効に活用できる既設給水管の寄付採納について定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条 この基準において掲げる用語の意義は、次に定めるものとする。 

 (１) 「配水管」とは、水道事業が布設する給水用の水道管をいう。 

(２) 「給水管」とは、水道事業以外が布設したもので、上記配水管から分岐し給水

を受けるための水道管をいう。 

 

(寄付要件) 

第３条 水道事業管理者の権限をもつ市長（以下、市長という）は、寄附の申し出があ

った給水管において、次の各号すべてに該当する場合は譲り受けることができる。 

(１) 水道施設の技術的基準を定める省令に基づく要件を備えていること。 

 (２) 公道内に布設されたものであること。 

(３) 工事の図面や使用資材、工事に要した費用などが確認できる書類があること。 

(４) 口径５０ミリメートル以上の連合給水管及びこれに付随し一体となっている

給水管の第 1止水栓までが対象であること。 

(５) 配水管から原則Ｔ字管類を用い、分岐されたものであること。 

(６) 対象地の給水装置工事が概ね完了し、権利が個人に譲渡されていること。 

(７) 原則権利者全員の同意書があること。 

(８) 引き渡し時の状態で市が維持管理する事に同意していること。 

 

(寄付の費用) 

第４条 移管は無償譲渡による寄付採納とする。その他、移管に際し費用が発生した場

合についても水道事業者は費用負担をしないものとする。 

 

(補則) 

第５条 この基準に定めのないもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

  附 則 

 この基準は、令和３年９月１日から適用する。 
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配水管及び給水管布設工事完成図に係るオフセット図作成基準 

 

１ 目的 

オフセット図は、維持管理上重要な配水管の布設位置や付属設備等の設置を明確

にするためのものであり、この基準は、工事完成図のオフセット図を作成する際の

オフセット測量の方法及び図面の作成の方法を定めるものである。 

 

２ オフセット測量の方法 

(１) 配水管、付属設備※及び給水管の測点 

ア 配水管 

(ア) 工事始点・終点の測点は、既設管との接合点とする。また、工事始点・終点が

Ｔ字管の場合は分岐点とし、片落管の場合は既設管との接合点とする。 

(イ) Ｔ字管の測点は、Ｔ字管の分岐点 

(ウ) 片落管の測点は、小口径側の接合点 

(エ) 切廻し、伏越し、上越しなどの占用位置が変わる箇所等の測点は、曲管の折れ

曲り点（以下「折れ曲り点」という。）折れ曲り点は、配管図にオフセット位置

を旗上げ表示し、上段に「OFF」と記載する。 

イ 付属設備 

(ア) 仕切弁類の中心点 

(イ) 空気弁類の中心点 

(ウ) 消火栓類の中心点 

(エ) 付属構造物のマンホール蓋の中心点 

(オ) 排水設備の測点は、配水管布設工事に準ずる。 

(カ) その他必要な付属設備 

 ※配水管及び付属設備に係るオフセットについては、上下水道部の特別の指示が無い限 

り測定しないものとする。 

 

ウ 給水管 

(ア) 分水又は分岐点は、既設管との接合点とする。 

(イ) 止水栓類の中心点 

(２) 基点・基線の選定 

測点、側線を代用する基準点、基準線の選定にあたっては、永久性の高い地物を対

象にする。 

永久度による選定の基本順位は、次によるものとする。 
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【基点の選定順位表】 

 

(３)オフセット測量 

ア オフセット測量は、原則として基点２点より測点までの水平距離を測定する方法

とする。 

また、基点間距離（基線）を測定する。 

イ オフセット測量の測定距離は、２０ｍ以下の長さを原則とする。 

また、精度を高めるため、鋭角(30°以下)、鈍角(120°以上)はできるだけさける

ものとする。 

ウ 道路境界杭を基点とするのが困難な測点については、将来撤去されるおそれの無

い私道の折れ曲り点、近隣のマンホール等から測定する。 

道路境界杭を基点とした測点からの水平距離を順次測定し、オフセット図に記載

する。 

エ 私道の U 字溝、桝を基点とする場合は、道路境界側とする。 

 

３ オフセット図面の作成方法 

(１) オフセットの記載 

本管布設工事等のオフセットは、原則として完成図の縮尺 1/500 平面図に記載す

る。 

(２) オフセットの別図作成及び縮尺 

記載寸法等が判別しにくくなる場合は、別途にオフセット別図を作成する。詳細図

の縮尺は、1/200 を標準とする。 

1 2 3

1 境界石・境界線 公設境界石、縁石 私設境界石、私設縁石
雨水桝、舗装止コンク
リート、構造体縁石

2 橋梁・護岸
新設のコンクリート、
橋又は鋼橋、橋台、護
岸壁

古いが構造強固な橋、
完全施工の護岸

木橋、一般の石積

3 建物・構築物
新設のビル及びコンク
リート擁壁、ブロック
擁壁

一般のビル、強固な擁
壁

一般家屋、門柱

4 マンホール
新設された大形マン
ホール（ＮＴＴ･電力・
下水）、

ＮＴＴ ，電力マンホー
ル，下水マンホール

その他のマンホール

5 電柱・信号機
新設コンクリート柱、
新設信号機

古いコンクリート柱、
街 路 灯（公設）、信
号 機

私設街路灯

永久性
順位

地物名称

永　久　度　合
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また、私道布設工事の縮尺は、1/500 を標準とする。 

(３) 配管図へのオフセット旗上げ 

切廻し、伏越し、上越し、占用位置が変わる箇所等で測定した箇所は、配管図にオ

フセット位置を旗上げ表示し、上段に「OFF」と記載する。 

 

４ オフセット図面の作成例 

 

(１) 配水管オフセット図（配水管及び付属設備に係るオフセットについては、上下水道部

の特別の指示が無い限り測定しないものとする。） 
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(２) 給水管オフセット図 
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５ 基点、基線の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ オフセット図に用いる記号 

 

 

７ 適用年月日 

平成２７年４月１日 

名　　称 記　　号 名　　称 記　　号 名　　称 記　　号

 基準点  NTTﾏﾝﾎｰﾙ  U字溝

 仕切弁  電力ﾏﾝﾎｰﾙ  雨水桝

 止水栓  電柱  ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

 メータ  信号機  石積

 消火栓  街路灯
 ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ﾌﾞﾛｯｸ塀

 空気弁  ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ  門柱

 下水ﾏﾝﾎｰﾙ  樹木  傾斜面
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